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OCENA OBSZAROWA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za 2024 rok.

Na podstawie art. | pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $cickéw (Dz. U. z 2024 1., poz.
757 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i po uwzglednieniu okresowych ocen jakosci wody, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu dokonat oceny obszarowej jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za 2024 rok.

Nazwa Producenci Wielkosé Liczba Jakosé wody/ Przekroczenia Zgloszone Prowadzone
urzgdzenia wody produkeji ludnosci sposéb jej wartosci do- reakeje niepo- | postepowania
wodnego wody zaopatrywanej | uzdatniania puszczalnych zadane zwig- administra-
w wode i dezynfekeji parametrow zane ze spoZy- | cyjne
jakosci wody, ciem wody na w zakresie
ich wplyw na danym obsza- | jakoéci wody
zdrowie kon- rze
sumentow
Ujecie wody Zaklad 450 m¥/d 6.019 tys, Woda brak brak brak
Pigtkowo, Gospodarki odpowiadata
gm. Komunalnej i wymaganiom
Kowalewo Mieszkaniowej rozporzadzenia/
Pomorskie Sp.zo.o. sposéb
ul. Brodnicka 1 uzdatniania-
Kowalewo napowietrzanie,
Pomorskie filtracja na
zlozach
filtracyjnych,
dezynfekcja
wody w razie
koniecznosei
Ujecie wody e e 368 m¥d 2.735 tys. —-/]--- brak brak brak
Wielkie
Rychnowo,
gm.
Kowalewo
Pomorskie
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Ujecie wody e (G 300 m¥/d 2,112 tys. el fn brak brak bral
Wielka fqka,
gm.
Kowalewo
Pomarskie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przedstawiciel Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Golubiu - Dobrzyniu pobrat w 2024 .
z wodociggoéw publicznych w miejscowosciach: Pigtkowo, Wielkie Rychnowo, Wielka Laka
znajdujgcych si¢ na tereniec gm. Kowalewo Pomorskic tacznie 7 probek wody z monitorowanych
punktéw zgodno$ci, zlokalizowanych u odbiorcoéw indywidualnych, ktére zostaly zbadane
W zakresie parametrow grupy A i parametry grupy B pod wzglgdem mikrobiologicznym
1 fizykochemicznym. Prébki wody zostaty pobrane do badan laboratoryjnych, zgodnie z rocznym
harmonogramem poboru prébek wody do spozycia za rok 2024, zatwierdzonym przez
Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W okresie sprawozdawezym stwierdzono przekroczenia fizykochemiczne w pojedynczych
probkach wody, pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
z wodociagu publicznego w Wielkiej Lace gm. Kowalewo Pomorskie. Przekroczenia dotyczyty
podwyzszonego poziomu mgtnosci w 2 probkach wody. Laboratoryjne badania kontrolne
przeprowadzone po wykonanych dziataniach naprawczych, potwierdzity doprowadzenie jakosci
wody do obowigzujacych norm w zakresie metnosci. Za stwierdzone przekroczenia zarzadzajacy
wodociggiem, zostal obcigzony decyzja platnicza ‘wydang przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Golubiu — Dobrzyniu. Stwierdzone przekroczenia norm parametru
fizykochemicznego nie stwarzaty zagrozenia wystepowania niekorzystnych skutkdéw dla zdrowia
konsumentow.

Jakos¢ wody z wodociggdéw publicznych znajdujgeych sie w miejscowosciach: Piatkowo,
Wielkie Rychnowo, Wiclka Laka gm. Kowalewo Pomorskic byla réwniez kontrolowana przez
zarzgdzajgcego wodociggami w ramach kontroli wewnetrznych, zgodnie z harmonogramami badan
zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu.
Badania laboratoryjne wody zostaty wykonane w zakresic parametrow grupy A i parametrow grupy
B w ilosci probek i terminach, zgodnych z zaleceniem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Golubiu — Dobrzyniu. W roku 2024 do badan laboratoryjnych z wodociggéw
publicznych, zlokalizowanych na terenie gm. Kowalewo Pomorskie w ramach kontroli
wewnetrznych zostalo pobranych 14 prébek wody. Sprawozdania z badan laboratoryjnych wody na
biezgco byly przekazywane Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Golubiu -
Dobrzyniu na podstawie ktérych wydawane byly biezace oceny jakosci wody. Poza planowanymi
poborami prébek wody przeznaczonej do spozycia z ww. wodociagdw, w ramach kontroli
wewngtrzne] przez przedsicbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zostalo pobranych 5 probek.
Dodatkowe pobory probek wody dokonywane byly po usunieciu awarii w sieci wodociagowej oraz
po otrzymaniu informacji od mieszkancow gminy i miasta Kowalewa Pomorskiego, dotyczace
pogorszenia jako$ci wody przeznaczonej do spozycia. W zwigzku z powyzszym zarzadzajacy
wodociaggami przeprowadzit dzialania naprawcze, ktore doprowadzily do poprawy jakosci wody
przeznaczonej do spozycia. Przeprowadzono kontrolne badania laboratoryjne wody, w ramach
kontroli wewnetrznej, a wyniki przedstawiono Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Golubiu — Dobrzyniu.

Skiad fizykochemiczny i mikrobiologiczny pobranych probek kontrolnych wody odpowiadat
wymogom sanitarnym rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Proces uzdatniania wody w w/w wodociagach polega na jej napowietrzaniu w aeratorach, filtracji
W odzelaziaczach, gdzie nastepuje redukcja zwigzkow zelaza i manganu. Woda uzdatniona
kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych, a nastgpnie zestawem pompowym podawana jest do
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sieci wodociggowej. Na ujeciu wody w Wielkiej Lace, gm. Kowalewo Pomorskie brak zbiomika
retencyjnego. Woda bezposrednio po filtracji podawana jest do sieci wodociggowej.

W przypadku zanieczyszczen mikrobiologicznych, woda Jest poddawana procesowi dezynfekcji
podchlorynem sodu.

W III kwartale 2024 roku na ujeciu wody w Wielkim Rychnowie, gm. Kowalewo Pomorskic
zakoniczone zostaly prace modernizacyjne, wyremontowano wszystkic pomieszezenia znajdujgce
si¢ w stacji uzdatniania wody, wymieniono armatur¢ sanitarng i potozono nowg glazure., Ponadto
oddano do uzytkowania pomieszczenie chlorowni oraz zbiornik retencyjny zelbetowy o pojemnogci
300 m?,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, na podstawie uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi na
terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, w zakresie badanych parametrow
fizykochemicznych i mikrobiologicznyeh spelniala wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Parstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu

Iwona Malinowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wykonano w [ egz.

Otrzymujg:
I. Zaklad Gospodarki Komunalnegj i Mieszkaniowej Sp. z 0.0., 87-410 Kowalewo Pomorskie —
(c-mail: sekretariat@zgkim.kowalewo omorskie.pl) - clektronicznie
2. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13,

87 - 410 Kowalewo Pomorskie - e-doreczenia,
3. NHS a/fa —egz. nr 1
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